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jaInherent vlamvertragend behandeld

ScarletKleur

574 g/m²Gewicht per oppervlakte-eenheid

WeaveStructuur

50% PL - 35% AC - 15% PASamenstelling

Weefsel

Seat / sofaType meubel

Informatie gegeven door de aanvrager

IMO zitmeubelen

T1609313 - MILESReferentie:
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VoldoetConclusie

geen
ontsteking

geen
ontsteking

neenneenOnstaan van vlammen

Criteria - branden

neenneenAfsluitend onderzoek / smeulen

neenneenSmeulen gedurende meer dan 1 uur

neenneenSmeulen door de volledige dikte

neenneenSmeulen tot de randen

neenneenProefstuk volledig opgebrand

neenneenGevaarlijke escalerende verbranding

Criteria - smeulen

21

T 23140  (Recticel) * - niet-vlamvertragend schuim - ±
22 kg/m³
* standaard niet vlamvertragend PU schuim (zie
Appendix 2 en 3 van Part 8)

Vulling

De volgende testresultaten hebben enkel betrekking op het gedrag van het materiaal bij de
testcondities van deze norm; zij zijn niet bedoeld als enig criterium om het potentiële
brandrisico te bepalen van dit materiaal in werkelijke gebruiksomstandigheden.

23°C, relatieve vochtigheid 50%Conditionering

-Afwijking van de norm

IMO - 2010 FTP Code Annex 1 - Fire test procedures -
Part 8

Toegepaste norm

24-05-2016Datum beëindiging test

Brandtests - Bepalen van de ontsteekbaarheid van zitmeubelen - sigarettest

T1609313 - MILESReferentie:

Uitgevoerd onder accreditatie in het brandlab onder de verantwoordelijkheid van Nathan De Kock



Beproevingsverslag   16.02397.02
Datum  27-05-2016

Pag.  4/4

VoldoetConclusie

geen
ontsteking

geen
ontsteking

310Nabrandtijd (s)

neenneenNabrandtijd >120 s

neenneenProefstuk volledig opgebrand

neenneenGevaarlijke escalerende verbranding

Criteria - branden

neenneenAfsluitend onderzoek / smeulen

neenneenRook/warmte/gloeien meer dan 120 s

neenneenProefstuk volledig opgebrand

neenneenGevaarlijke escalerende verbranding

Criteria - smeulen

21

20Aansteektijd (s)

T 23140  (Recticel) * - niet-vlamvertragend schuim - ±
22 kg/m³
* standaard niet vlamvertragend PU schuim (zie
Appendix 2 en 3 van Part 8)

Vulling

De volgende testresultaten hebben enkel betrekking op het gedrag van het materiaal bij de
testcondities van deze norm; zij zijn niet bedoeld als enig criterium om het potentiële
brandrisico te bepalen van dit materiaal in werkelijke gebruiksomstandigheden.

23°C, relatieve vochtigheid 50%Conditionering

-Afwijking van de norm

IMO - 2010 FTP Code Annex 1 - Fire test procedures -
Part 8

Toegepaste norm

24-05-2016Datum beëindiging test

Brandtests - Bepalen van de ontsteekbaarheid van zitmeubelen – vlam equivalent aan een
lucifer

T1609313 - MILESReferentie:

Uitgevoerd onder accreditatie in het brandlab onder de verantwoordelijkheid van Nathan De Kock


